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Qualidade da agua fornecida para consumo humano

Servigos Municipalizados da Camara Municipal de Angra do Heroismo

1° trimestre 2017
PARAMETROS N° de analises | % de .anélises Valor par'amétrico (VP) Valor obtido %.de
agendadas realizadas (Dec.-Lei n® 306/2007) | Minimo Maximo |cumprimentos
Controlo de Rotina 1 (CR1)

Bactérias coliformes (ufc/100ml) 30 100 0 0 0 100
Eschericia coli (ufc/100ml) 30 100 0 0 0 100

(Cloro residual livre (mg/L) 30 100 0,10 0,55

Controlo de Rotina 2 (CR2) 100
N° de colénias a 22 °C (ufc/100ml) 12 100 s/ alteragéo anormal 0 4 100
N° de colonias a 37 °C (ufc/100ml) 12 100 s/ alteragao anormal 0 4 100
Amonio (mg/L NH4) 12 100 05 <0,04(LQ) <004 (LQ) 100
(Condutividade (uS/cm 20°) 12 100 2500 110 250 100
(Cor (mg/L escala Pt-Co) 12 100 20 <25(LQ)  <25(LQ) 100
pH (esc Sérensen) 12 100 26,5<9,0 7(18°C) 7,7 (18°C) 100
|Manganés (ug/L Mn) 12 100 50 <4(LQ) 6,0 100
Nitratos (mg/L NO3) 14 100 50 2,26 12,1 100
(Oxidabilidade (mg/L 02) 12 100 5 <20(LQ)  <20(LQ) 100
(Cheiro (Tx diluigao 25°C) 12 100 3 <1 <1 100
Sabor (Tx diluigio 25°C) 12 100 3 <1 <1 100
Turvagao (UNT) 12 100 4 <0,1(LQ) 045 100
Controlo de Inspecgao (Cl)

(Clostridium perfringens (ufc/100ml) 2 100 0 0 0 100
Enterococos (ufc/100ml) 1 100 0 0 0 100
Aluminio (Ug/L Al) 2 100 200 24 36 100
Antimonio (Jg/L Sb) 1 100 5 <25(LQ) <25(LQ) 100
Arsénio (ug/L As) 1 100 10 <3(LQ) <3(LQ) 100
Benzeno (uglL) 1 100 1 <05(LQ) <05(LQ) 100
Benzo (a) pireno (uglL) 1 100 0,01 <0,005(LQ) <0,005(LQ) 100
Boro (mg/L B) 1 100 1 <02(LQ) <02(LQ) 100
Bromato (ug/L Br) 1 100 10 <5(LQ) <5(LQ) 100
(Cadmio (ug/L Cd) 1 100 5 <1,0(LQ) <1(LQ) 100

Calcio (mg/LCa) 1 100 Desejavel < 100 2,00 2,00
(Chumbo (Wg/L Pb) 1 100 10 <3(LQ) <3(LQ) 100
(Cianetos (Jg/L CN) 1 100 50 <10(LQ)  <10(LQ) 100
(Cobre (mg/L Cu) 1 100 2 <0,05(LQ) <0,05(LQ) 100
Cromio (uglL Cr) 1 100 50 <20(LQ)  <20(Q) 100
1,2 - dicloroetano (ug/L) 1 100 4 <05(LQ)  <05(LQ) 100

Dureza Total mg/L (CaCO3) 1 100 Desejavel [150;500] 12,4 12,4
Ferro (ugl/L Fe) 1 100 200 80 80 100
Fluoretos (mg/L F) 1 100 1,5 14 14 100

Magnésio (mg/l Mg) 1 100 Desejavel < 50 1,8 1,8
Mercurio (ug/L Hg) 1 100 1 <02(LQ) <02(LQ) 100
Niquel (ug/L Ni) 1 100 20 <60(LQ) <60(LQ) 100

Hidrocarbonetos Policiclicos Aromaticos (ug/L): 1 100 01 <0,04(LQ) <0,04(LQ)

Benzo (b) fluoranteno 1 100 <0,01(LQ <0,01(LQ) 100
Benzo (K) fluoranteno 1 100 <0,01(LQ) <001(LQ) 100
Benzo (ghi) perileno 1 100 <0,01(LQ) <001(LQ) 100
Indeno (1,2,3-cd)pireno 1 100 <0,01(LQ) <001(LQ) 100
Nitritos (mg/L NO2) 1 100 05 <01(LQ  <0,1(Q) 100




Selénio (ug/L Se) 1 100 10 <25(Q) <25(LQ) 100
Cloretos (mg/L Cl) 1 100 250 16,1 16,1 100
Tri-halometanos (ug/L): 1 100 100 17,0 17,0 100
Cloroformio 1 100 1,3 1,3 100
Bromoférmio 1 100 26 2,6 100
Dibromoclorometano 1 100 8,0 8,0 100
Bromodiclorometano 1 100 5,0 50 100
Tetracloroeteno (ug/L) 1 100 10 <10(LQ  <10(Q) 100
Tricloroeteno (ug/L) 1 100 10 <1,0(LQ) <1,0(LQ) 100
Sodio (mg/L Na) 1 100 200 27,0 27,0 100
Sulfatos (mg/L SO4) 1 100 250 38 38 100
Pesticidas totais (ug/L) 1 100 0,5 <0,05(LQ) <0,05(LQ) 100
Linurdo 1 100 0.1 <0,03(LQ) <0,03(LQ) 100
Desetilterbutilazina 1 100 01 <0,03(LQ) <0,03(LQ) 100
Terbutilazina 1 100 0.1 <0,03(LQ) <0,03(LQ) 100
Glifosato 1 100 - <0,05(LQ) <0,05(LQ) 100
Parametros radioldgicos:
Radzo (Bq/L) 1 100 500 <10(LQ)  <10(LQ) 100
Dose Indicativa (mSv/ano) 1 100 0.1 <01(Q  <01(Q) 100

Em cumprimento do estabelecido no ponto 1 do artigo 17° do Decreto-Lei n° 306/2007, de 27 de agosto, os Servigos Municipalizados de Angra
do Heroismo informam os consumidores deste concelho dos resultados obtidos nas analises de demonstragao de conformidade com as
normas de qualidade.

0 programa de controlo de qualidade da agua para consumo humano operado pelos Servigos Municipalizados de Angra do Heroismo, com a
aprovagdo anual da Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos dos Agores (ERSARA), inclui 92 pontos de colheita distribuidos
pelas 5 zonas de abastecimento (ZA) e um ponto de entrega (PE) de forma a obter-se uma cobertura adequada. Todas as determinagdes séo
realizadas no total cumprimento das disposi¢oes legais, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e métodos
analiticos.

CR1, CR2 e Cl séo expressoes que se referem aos controlos de rotina e inspegéo com grupos de parametros a determinar em fungao da

populagio servida e volumes de dgua fornecida. VALOR PARAMETRICO - valor especificado ou uma concentragio maxima ou minima para
uma propriedade ou substancia.

LQ - limite de quantificacdo do método analitico

O Presidente do Conselho de Administragao

José Gabriel do Alamo de Meneses
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